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KOZMU EGYEZTETESI JEGYZOKONYV

Ugyiratszam:.10-935/2012.
Miiszaki kiegészités

Keésziilt: 2012. szeptember 11. napjan a
DRV Zrt. Eszak-balatoni Uzemeltetési tizemvezetdség Balatonfiired, Kossuth utcai
: irodaépiiletében

Egyeztet6 kozmii szervezet: DRV Zrt. Uzemeltetési lizemvezetdség

Képviselgje: Holényi Tamas
Egyezteté:  Vincze Gabor

Tervez6: Erdélyi Tamis Tervezoi nyilv. szam: VZ-K-19-0229/2015

Terv targya: Balatonakali, Pantlikadiilé 1190 hrsz. ingatlan ivéviz és szennyvizbekitése

A jegyzOkonyvben foglaltak kizarélagosan a DRV Zrt. altal tizemeltetett kozmiivek
clhelyezkedésére, keresztezésére, védelembe helyezésére vonatkoznak.

A JegyzOkonyv ivoviz és szennyvizmennyiség igénylésére nem jogosit, épitési engedély
kérelemhez a DRV Zrt. elvi nyilatkozatat kell csatolni.

Miiszaki kiegészités:

Balatonakali Viros Jegyzijének kérésére az altalunk 10-935/2012. szamon kiadott
tervegyeztetési jegyzokonyvhoz (melynek targya: Balatonakali Pantlika diilé 1190 hrsz.
() hrsz.: 1189/1) ivé és szennyviz ellatasa, ivoviz halézatb6vités) az alabbi miiszaki
kiegészitést adjuk.

A DRYV Zrt. iltal korabban kiadott nyilatkozatot a Pantlika dilé nyomasfokozott
rendszerrdl torténé ivoviz ellitisardl, mely szerint a rendszerre tovabbi fogyasztok a
rendszer bovitése nélkiil nem kithetik, feliilvizsgaltuk.

A feliilvizsgilat sordn elemeztiik a nyomasfokozott halézat leterheltségét, esticsidei
fogyasztisit és ezzel egyiitt a nyomdsfokozé kapacitdsat. A vizsgilat eredményeként
kijelentjiik, hogy az egyeztetés targyat képezé ingatlan, a sziikséges halozatbévités
megvaldsitisa utin a rendszerrdl biztonsaggal a vonatkozo jogszabalyoknak megfelelGen
ellithato és ezzel egyiitt a teljes rendszer tovabbra is biztositja a meglévé fogyasztok
részére a jelenlegi igényekkel megegyezd ellatast.

A Kkiépitett szennyviz rendszer is a fenticknek megfelelden biztositja az ingatlan
bekothetoségét,

Egyebekben a Tervegyeztetési jegyzokonyvben leirtakat fenntartjuk.

Egyben kijelentjiik, hogy a nyom:isfokozott ivéviz rendszeren térténé minden tovabbi
bévitést hidraulikai szimitashoz kotjiik, és az alapjan nyilatkozunk a lehetéségekrol.

- A létesitmény tervezésénél a 123/1997.(VIL.18.) Kormanyrendeletben a
© vizikdzmiivekre meghatarozott védésavok betartandok.

- A kivitelezés sordn az MSZ: 7487/2-80 sz. szabvéany, (kdzmii és egyéb vezetékek
elhelyezése kozteriileten) a 4/1981.(JI.11.) KPM-IpM egyiittes rendelet (a
nyomvonal jellegli épitmények keresztezésér6l ¢s megkozelitésérdl) eldirasai
betartandok.

- A tdrgyi ingatlan iviviz bekotése miiszakilag megoldhaté a 38/1995.(1V.5.) Korm.
rendelet cldirdsait betartva. A teljes szakasz geodéziai bemérését kérjiik, a
tiizesap athelyezés miatt vizhozam és nyomasmérés sziikséges, illetve vizjogi
engedély Koteles.
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- A vizzaroan kialakitott vizméré aknat az ingatan tulajdonosanak kell megépiteni. A
vizmérd akndban az utdlagos csoOcsatlakozasokat szintén a tulajdonosnak kell
vizzaroéan kialakitani. A vizméré aknaba torténd lejutdshoz min. 600 x 600 mm
nyilast kell a fodémen kialakitani, melyre a terheléstdl fiiggben méretezett fedlapot,
zsanérral kell ellatni. A vizmér6 akndban csak a DRV Zrt. altal joévahagyott
szerelvények épitheték be (GREINER gombesap, ZENNER/MOM  vizmérd,
GREINER kombinalt elzaro).

- A targyi ingatlan szennyvizelvezetése miiszakilag megoldhaté 38/1995.(1V.5.)
Korm. rendelet eldirasait betartva. Ivovizhilézatot nem keresztez.

- Szolgaltatasi pont a DRV Zrt. részérol a tisztitdakna.

- A belso ivoviz- és szennyvizcsatorna halozat kiépitését, csak az arra feljogositott
szakkivitelezd végezheti el a jovahagyott tervnek megfeleléen. A belsé halozat
megfeleldsségét az lizemeltetd szakfeliigyelet keretében ellenérzi. Az ellen6rzésig a
belsd 1voviz- és szennyvizesatorna hélozat munkaarkat visszatemetni nem lehet!
Amennyiben a szakfeliigyelet megrendelése nem torténik meg, az esetleges
rongalas €s a szolgéltatas kiesése miatti kdrok a kivitelez6t terhelik.

- A tervezéssel ¢érintett vizikézmivek, nyilvantartasunk szerinti helyszinrajzat a
tervezOnek atadtuk. A kozmivek nyomvonalat, a tervezének helyszini felméréssel
pontositama kell!

- A belsé szennyvizesatorna DN 160 KGEM és DN 160 KG idomok felhasznalasaval
késziilhet. A csatorna lejtése min. 5 %o max. 20 %o lehet. A csatorna 90°-os vagy
attd] kisebb szogli toréspontjaiba tisztitoidomot vagy forditd aknat kell telepiteni! A
szennyvizesatornaba csak kommunalis eredetli szennyviz vezethet6! A belsd
csatorna halézatot vizzardan kell kialakitani! Csapadékvizet vagy nem haztartasi
eredetll szennyvizet a kozcsatornaba vezetni TILOS!

- Megrendelés esetén a mlanyag DN 200/200 tisztitéidom beépitését, az idomra
torténd kiilsd-belsd csatlakozast illetve a kzesatornara torténd rakotést a DRV Zirt.
elvégzi. Szakkivitelezd dltal készitett tisztitdidom és a bekitGvezeték kiépitését az
lizemeltetd szakfelligyelet keretében ellendrzi!

- A szennyviz gerincvezeték megvagasa csak a DRV Zrt. kozremiikodésével
végezheto el.

- Az lzemeld ivovizvezetékre torténd rakotést és az ivovizvezeték technoldgiai
szerelését, kizdrdlag a DRV Zrt. Eszak-balatoni Fenntartasi {izemvezetdsége
végezheti el!

- Az elkésziilt engedélyezési terv 3 példanyban postai Gton bekiildheté a DRV Zrt.
Ugyfélszolgdlat 8601. Siofok, Pf.:888 cimre. Az engedélyezési tervhez kérjik
csatolni a tervengedélyezési formanyomtatvanyt Kkitdltve, valamint a terv
véleményezésének dijat tartalmazd készpénz atutaldsi megbizas befizetett
masolatat. Az engedélyezett terv 1 pld.-4t az Uzemelteté eljuttatja a tulajdonosnak.

- Az engedélyezési tervhez csatolni kell az onkorméanyzat épitésiigyi hatosagi,
valamint tulajdonosi hozzajarulasat.

- A kozmlegyeztetés érvényessége 1 év. melynek lejarta utan Gjabb egyeztetés
sziikséges.

- Jelen kézmil egyeztetési jegyzOkonyv atvételét az egyeztetd tervezd aldirdsaval

elismert, ¢s gondoskodik, hogy jelen jegyzékonyv az épittetohoz eljusson.
1is Vizmi Lri.

K.n.t.

Holényi Tamas
muvezetd



